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/ HMV cirk. szivattyd, Wilo-ZC20
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VITODENS 100-W
Q= 26kW

Melegviz térold

300 L

KG

KG

Tervezett

vizvezeték

csatorna bekotés

JELMAGYARAZAT:

.=  HHV vezeték

—_— .. ——  HMV vezeték

X

.= Cirkulacios vezeték
Szennyviz vezeték

Vizméréora

O@.B_oommv

Meg;.:
- vizvezetékek szigetelése
padlo/fal/almennyezet:K-Flex 9 mm

- falon, fddémen torténdé cséatvezetés esetén
védbesovet kell alkalmazni

- Ejtévezetékek eltakarasa: épitészterv szerint
- Falakon/fodémeken torténd tlizgatld

atvezetés: Tlizvédelmi mliszaki leiras szerint!

Tervezd:

SF%%, ENERGOSOLAR KFT.

4031 DEBRECEN, KISHEGYESI 0T 47/b

& TEL./FAX: (52)-530—137, 530—138
> E-mail: energosolar@energosolar.hu

M CSKAIKERT KOZSEG! SNKORMANYZAT
4241 Bocskaikert, Poroszlai u. 20.

Terv megnevezése:

HUMANSZOLGALTATO KOZPONT
4241 Bocskaikert Debreceni u. 110
Hrsz: 14354

Rajz megnevezése:

VIZELLATAS—CSATORNAZAS
FUGGOLEGES CSOTERV

Ogyvezetdk:

L6szI6 Istven G-T/09-0330 Lakatos Imre G-T/09-0105

Tervezdk:
Gépész vezetdtervezs: Gépész tervezs | Ellendrizte:
munkatdrs: Lakatos Imre
Lakatos Imre G-T/09-0105 Bojti Ildiké G-T/09-0105
Epitész tervezd:
Fehér Zoltin
Statikus tervezd:
Losonczi Péter
Elektromos tervezé:
Sasviri Gabor
Tervfajta: Datum:
Kiviteli terv 2016 04. 04.
Lépték:
A tervdokumentdcié a Ptk. 1:50
B86.§—dban szabélyozottak -
Rajzszém:

szerint a torvény védelme

alatt 4ll, felhaszndldsanak
korét és terjedelmét a
tervezési vdllalkozdsi

szerz0dés hatGrozza meg.

GVCS-02




