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Megjegyzések:

Vasbeton: C20/25-XC1-24-F2
Betonacél: B500C (B.60.50).
Faszerkezet: C24 minimum
Betontakarás: 2.00cm

Méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!
A gépészeti áttörések helye, mérete csak a statikussal történt
egyeztetést követően a gépész tervek szerint készülhet!
A helyszínen az épület és a monolit szerkezetekhez (falak, pillérek,
gerendák) kapcsolódó esetleges előregyártott szerkezetek méreteit
ellenőrizni kell! Az előregyártott elemek elhelyezése és beépítése a
gyártómű előírásai szerint történjen!
Az itt nem részletezett nem szerkezeti megoldások az építészeti tervek
alapján.
A statikai tervek csak az építészeti tervekkel együtt érvényesek!

Szigetelés és szigetelési csomópontok a szakági kiviteli tervek szerint!

A tetőszerkezet álló székoszlopait csak a mestergerendákra lehet terhelni,
a közbenső födémgerendákra ráállítani TILOS!
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